PRZEDMIAR ROBOT | ETAP
A) ROBOTY ELEKTRYCZNE OSWIETLENIE BOISK W tABEDZIOWIE CPV 50232110-4

001) KNR 5080-4020-10000-

montaz kompletnej rozdzielnicy dla podiaczenia. Obudowa 1x18 IP 65 z kompletnym wyposazeniem jak na
schemacie Istniejaca szafke pozostawic

llosé: 1,0000 SZT.

002) KNR 508-0107-030000
rury winidurowe o Srednicy do 50 mm uktadane nt. na podtozu réznym od betonu

llosé: 2,0000 M

003) KNR 201-0707-060000

wykopy reczne o glebokosci do 2,0 m wraz z zasypaniem dla fundamentéw pod stanowiska stupowe oraz pod
uziomy ekwipotencjalne stupéw (wokét stupéw)

llosé: 60,0000 M3

004) KNR 201-0701-030100
reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m.

llosé: 47,0000 M

005) KNR 510-0301-010000
nasypanie warstwy ( 2x10cm) piasku na dnie rowu o szerokosci do 0,4m

llosé: 94,0000 m

006) KNR 510-0708-030000
reczny montaz fundamentu pod stupy maszty oswietleniowe

llosc: 2,0000 szt.

007) KNR 510-0708-030000

reczne stawianie stupow dla oswietlenia zewnetrznego

boisk (stupy aluminiowe przegubowe (latwa konserwacja) wzmocnione anodowane wysokosci 10m.
Wykonawca dodatkowo wyposazy w 1 mechanizm do demontazu i montazu stupow)

llosé: 2,0000 szt.

008) KSNR 5-1002-010000

montaz wysiegnikéw aluminiowych anodowanych regulowanych pod naswietlacze (podwdjne naprzyktad
WNM-21 REG lub podobne)

llosé: 2,0000 SZT.

009) KSNR 5-1003-020100
montaz przewodéw do opraw oswietleniowych,przewody kabelkowe YKY 3x2,5 wciggane w stupy, i wysiegniki

llosé: 4,0000 KPL

010) KSNR 5-1005-020000
montaz ztacz bezpiecznikowych we wnekach slupow NTB-2 szt.2

llosé: 2,0000 SZT.



011) KSNR 5-1004-010000

montaz naswietlaczy na stupach ( naswietlacze stopieri ochrony IP 66 Kl izol.ll Korpus ze stopu aluminium
ciezar nie moze przekraczac¢ 11kG)

llosé: 4,0000 SZT.

012) KNR 508-0608-070000

uktadanie bednarki w rowach kablowych 60m + przy kazdym stupie (wokot stupa - uziom ekfipotencjalny) po
45 = 45x2 = 90m razem 150 m o przekroju bednarki do 120 mm2

llosé: 150,0000 M

013) KNR 510-0114-030000
ukfadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach (kabel YKYzo 5x4)

llosé: 2,0000 m

014)  KNR 508-0402-010000
montaz kompletnej szafki sterowniczej wg schematu

llosé: 1,0000 SZT.

015) KNR 510-0114-030000

uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3,0 kg/m w ziemi oraz wprowadzenia do slupow i szafek YKYzo
5x4

llosé: 55,0000 m

016) KNR 510-0604-020000

obrébka na sucho kabli energetycznych z zylami miedzianymi na napiecie do 1 kv. zarobienie korica kabla 5-
zytlowego o przekroju zyt 5x4

llosé: 8,0000 szt.

017) KNR 403-1205-010000
badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy

llosé: 1,0000 POMIA

018) KNR 403-1205-020000
badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny

llosé: 1,0000 POMIA

019) KNR 403-1203-010000
badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 5

llosé: 3,0000 ODC.

020) KNR 403-1205-050000
badanie skutecznosci ochrony -

llosé: 4,0000 POMIA

021) KNR 403-1205-010000
badanie wylacznika réz-prad.

llosé: 2,0000 POMIA



022) KNR 1.2- -

obstuga geodezyjna: wytyczenie 4 stanowisk stupowych oraz rowu dla kabli o diugosci do 200m z ustaleniem
poziomu terenu boisk oraz inwentaryzacja powykonawcza

llosé: 1,0000 KPL

023) KNR 201-0704-030200
reczne zasypywanie rowow o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV.

llosé: 47,0000 M



